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Mirzec, dnia 22.10.2012 r. 
 
Znak: IRG.271.32.3.2012.MK 
 

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 
 

Dotyczy:  
 
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na realizację projektu pn.: „Kompleksowa 
rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i 
historycznych w centrum Mirca” obejmującego zadania inwestycyjne pn.: 
Zad. III „Budowa podstrefy widowiskowo-sportowej (scena widowiskowa, plac rekreacyjny, 
przebudowa boiska sportowego) za palcówkami oświaty: Gimnazjum i SP Mirzec” 
Zad. IV „Renowacja stawu dla wędkarzy” 
na podstawie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rewitalizacja terenów przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum wraz z droga dojazdową w podstrefie widowiskowo-
sportowej oraz terenem wokół stawu wędkarskiego” opracowanej przez ARCH-GEO Sp. z 
o.o. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
 
Nr ogłoszenia BZP: 373620-2012 
Data zamieszczenia: 01.10.2012 
w powiązaniu z Nr ogłoszenia BZP: 392090 – 2012 , Data zamieszczenia: 10.10. 2012 r 
oraz 409236 – 2012 z dnia 19.10.2012 r. 
 
Zamawiający, tj. Gmina Mirzec, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 
postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego: 
 
Pytanie: 

1. Prosimy o podanie w przedmiarach typów przewodów elektrycznych, ponieważ 
dokumentacja zamieszczona jest w formacie PDF i trudne jest dopasowanie rodzajów 
przewodów do ilości określonych w przedmiarach. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rodzaje przewodów oraz ich przyporządkowanie do 
poszczególnych obwodów uwidoczniono na rysunku E-4 Wewnętrzne instalacje 
elektryczne 
 
Pytanie: 

2. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem a dokumentacją. Na rysunku E-
4- Schemat ideowy inst.elektr. W skład wyposażenia rozdzielnicy RG wchodzą: 

 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy 25/30mA – 15 sztuk; 
 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy 25/30mA – 2 sztuk; 
 Wyłącznik mocy DPX-63A – 1 szt; 
 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy S301 B16-8szt; 
 Wyłącznik różnico-pradowy dwubiegunowy 7-szt; 
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 Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy S303 B16 - 1szt; 
 Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy S303 B10 - 1szt; 
 Ochronnik przepięć – 1 szt; 

Natomiast w przedmiarze pod nazwą Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach 
występują następujące jako wyposażenie następujące materiały: 

 Poz.195 d.1.3.14.1 wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy -11 szt 
 Poz.196 d.1.3.14.1 wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy – 1 szt 
 Poz. 197 d.1.3.14.1 wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy – 1 szt 
 Poz. 198 d.1.3.14.1 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy 3 (4) 

biegunowy – 3szt. 
 Poz. 199  d.1.3.14.1 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy 1 (2) 

biegunowy –2szt. 
 Poz. 200  d.1.3.14.1 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy 3 (4) 

biegunowy –1szt. 
Ze względu na wynagrodzenie kosztorysowe i brak możliwości dokonania zmian w 
przedmiarach bez zgody Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie różnic i poprawienie 
przedmiarów. 

 
Odpowiedź:  
Dokonano poprawek w przedmiarach i w odpowiedzi Zamawiający załącza poprawiony 
przedmiar robót (poz. 1 – 48) – Mirzec instalacje elektryczne wewnętrzne.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym nie należy 
uwzględniać pozycji 191 – 237 – Przedmiar Zagospodarowanie terenu, Dział 1.3.14 
Wewnętrzne instalacje elektryczne. 

 
Pytanie: 
3. W schemacie E-8 – Instalacja odgromowa i oświetlenie zewnętrzne budynku 

Przedszkola pojawiają się oprawy oświetleniowe zewnętrzne. Prosimy o podanie 
opraw oraz dopisanie ich przedmiarów, ponieważ brak takiej pozycji. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie dotyczy instalacji odgromowej i 
oświetlenia zewnętrznego budynku Przedszkola. 

 
Pytanie 
4. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem a dokumentacją. Na rysunku E2 

– schemat rzutu parteru inst. Elekt. Występuje 13 sztuk gniazd 1f 16A natomiast w 
przedmiarze poz.213d.1.3.14 występuje montaż gniazd wtyczkowych metalowych z 
uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm2 w ilości 1 szt. Prosimy o 
poprawienie przedmiarów. 

 
Odpowiedź: 
Dokonano poprawek w przedmiarach robót i dodatkowo uzupełniono przedmiar o poz. 
21 - Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg. – szt. 1. Zamawiający zamieszcza 
poprawiony przedmiar robót – Instalacje elektryczne z oświetleniem terenu. 
 
 
 
 



… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

 

Pytanie: 
5. Prosimy o zamieszczenie kompletnej legendy dla rysunku E-2 rzut parteru instalacje 

elektryczne, ponieważ na rysunkach występują łączniki instalacyjne dla których brak 
opisu. 

 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi Zamawiający zamieszcza uzupełniony rysunek E2. 
 
Pytanie: 

6. W przedmiarach występuje 30 sztuk słupów oświetleniowych zewnętrznych oraz 30 
sztuk opraw natomiast w dokumentacji (opis instalacji zewnętrznych) jest mowa o 
31szt słupów oświetleniowych i 33 szt opraw. Prosimy o skorygowanie przedmiarów. 

 
Odpowiedź: 
Dokonano poprawek w przedmiarach robót – Zamawiający zamieszcza poprawiony 
przedmiar robót – Instalacje elektryczne z oświetleniem terenu.  
 

7. W opisie zewnętrznych instalacji elektrycznych jest mowa o rozdzielnicy RS brak jest 
schematu tej rozdzielnicy. Ponadto w przedmiarach brak jest takiej pozycji. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiarów. 

 
Odpowiedź: 
Dokonano poprawek w przedmiarach i w odpowiedzi Zamawiający załącza poprawiony 
i dodatkowo uzupełniony o poz. 11 – Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy 3 (4)- 
biegunowy w rozdzielnicach – OCHRONNIK PRZEPIĘĆ przedmiar robót (poz. 1 – 48) 
- Mirzec instalacje elektryczne wewnętrzne -.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym nie należy 
uwzględniać pozycji 191 – 237 – Przedmiar Zagospodarowanie terenu, Dział 1.3.14 
Wewnętrzne instalacje elektryczne. 
 
 


