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Znak: IRG.271.1.2018 A K. Mirzec, dnia 19.01.2018r.

GMINA MIRZEC

Mirzec-Stary 9, 27-220 Mirzec
Regon 291010330, NIP 664 213 50 93

Do wszystkich Wykonawcow, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynkow

uzytecznosci publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych
Zrodel energii 7.

Nr ogloszenia: 502282-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zamowien

Publicznych, Zamawiajacy informuje, ze do ogloszonej tresci postgpowania przetargowego
wptynely pytania Wykonawcoéw, na ktére Zamawiajacy po uzyskaniu opinii projektanta
udzielit odpowiedzi:

L

Zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie, celem

spetnienia warunku okreslonego w SIWZ, referencji na jedna robot¢ polegajaca na
termomodernizacji budynkéw (w sktad ktérej wchodzilo min. docieplenie scian
zewnetrznych, modernizacja c.o. instalacja ogniw fotowoltaicznych, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej) na kwotg co najmniej 900 000,00 zi.

2.

Odp. Zgodnie z zapisem pkt.5.1.3.1.SIWZ ,Doswiadczenie zawodowe”
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazal, iz w ciagu ostatnich 5 (pigciu) lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
prawidlowo zrealizowal co najmniej trzy roboty budowlane polegajace na
termomodernizacji budynkéw (w sklad ktérej wchodza min. docieplenie $cian
zewnetrznych, modernizacja c.o, instalacja ogniw fotowoltaicznych, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej itp.) na kwote co najmniej 300 000,00 zI dla kazdej z
robot budowlanych.

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia referencji na jedng robotg budowlang na kwotg co
najmniej 900 000,00 zi

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zamiang rur spawanych na zaprasowywang stal

niskoweglowg?

Odp. Nie.
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3. Czy Wykonawca dokonujac wyceny powinien uwzgledni¢ w niej przejscia p.poz przez
wszystkie przegrody?
Odp. Tak.
4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang izolacji z pianki pur, na flexi lub welng¢ mineralna?
Odp. Nie

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Jagodnem

5. Brak projektu kottowni — jaki kociot nalezy zastosowac? (przedmiar pozycje 77-85)
Odp. Wymiana kotta nie wchodzi w zakres zamoéwienia.

6. Prosze o zalaczenie kompletnych rzutéw instalacji ¢.o. — rzuty sg ucigte.
Odp. Przedmiotowe rzuty zalgczone zostalty do odpowiedzi na pytania Wykonawcow z
dnia 18.01.2018 jako osobny zatgcznik pn. Rzuty 1A, 2A,3A.

7. Inna gruboéé izolacji rurociggdéw w przedmiarze i projekcie. Jakie nalezy przyjac?
Odp. Zgodnie z projektem.

8. Brak odpowietrznikdw na pionach w przedmiarze — proszg o uzupelnienie.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Trebowcu

9. Brak odpowietrznikéw na pionach w przedmiarze — proszg o uzupetnienie.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

10. Brak oznaczonych $rednic rur na schemacie kottowni — prosze¢ o uzupetnienie.
Odp. W zalaczeniu rysunek.

11. Brak izolacji rur w kottowni w przedmiarze — prosz¢ o uzupelnienie.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

12. Schemat uzdatniania wody — brak danych dotyczacych zastosowania urzadzen. Schemat jest
nieopisany.
Odp. W zatgczeniu rysunek.

13. Brak w przedmiarze kanatu wywiewnego. Czy jest to przewdd istniejacy, czy nalezy go
wycenic?
Odp. Nalezy uwzglgdni¢ w wycenie.

Termomodernizacja Urzedu Gminy

14. Brak projektu kottowni (przedmiar pozycje 1-57) — proszg o uzupelnienie.
Odp. Modernizacja kottowni nie wchodzi w zakres.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Tychowie Nowym
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15. Brak w przedmiarze kanatéw nawiewnych i wywiewnych. Czy sa to przewody — istniejace,
czy nalezy je wycenic?
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

16. Brak izolacji rur w kottowni w przedmiarze — prosz¢ o uzupelnienie.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

17. Brak odpowietrznikéw na pionach w przedmiarze.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Tychowie Starym

18. Brak w przedmiarze kanatéw nawiewnych i wywiewnych. Czy sg to przewody — istniejgce,
czy nalezy je wyceni¢?
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

19. Brak izolacji rur w kotlowni w przedmiarze — prosz¢ o uzupelnienie.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Malyszynie Gérnym

20. Brak w przedmiarze kanatéw nawiewnych i wywiewnych. Czy sa to przewody — istniejce,
czy nalezy je wycenic?
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

21. Brak izolacji rur w kottowni w przedmiarze — proszg o uzupetnienie.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

22. W nawiazaniu do ogloszonego postgpowania 0 numerze IRG.271.1.2018.A.K na
_Termomodernizacje budynkéw uzytecznosci publicznej z obszaru gminy Mirzec z
zastosowaniem odnawialnych zrédet energii” zwracam si¢ z prosba o obnizenie kar za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wysokosé kar umownych na poziomie 0,5% za kazdy dzien zwloki jest warto$cig w naszej
ocenie i w stosunku do innych podobnych postgpowan, wygdérowang i rzadko spotykang
obecnie w tego typu postgpowaniach.

Proponuje obnizenie wartosci kar umownych do poziomu maksymalnie 0,2% za kazdy dzien
zwloki, co pozwoli na podjecie prac nad stworzeniem oferty do postgpowania 0 numerze
IRG.271.1.2018.A.K.

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang kar umownych zaproponowanych przez
Wykonawece.

23. Wymaganie dotyczace spetnienia warunkow zdolnosci technicznej lub zawodowej.

. Warunek ten zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, iz w ciggu ostatnich 5 (pigciu) lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy —
w tym okresie, nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidlowo zrealizowal




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

WOIEWODZTWO Unia Europejska e

SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego i

co najmniej trzy roboty budowlane polegajqce na termomodernizacji budynkow (w sklad
ktorej wchodzg min. docieplenie scian zewnetrznych, modernizacja c.o, instalacja ogniw
Sfotowoltaicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.) na kwote co najmniej
300 000,00 7t dla kaidej z robot budowlanych.”

Proszg o informacje czy Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli wykonawca wykaze
si¢ realizacja:

Dwoch robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynkéw w sklad ktorej
wchodza min. docieplenie $cian zewngtrznych, modernizacja c.o, instalacja ogniw
fotowoltaicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przy czym jedna o wartosci ponad
4 000 000,00 zt, zawierajaca instalacje fotowoltaiczna o mocy 50kW, a druga o wartosci
800 000,00 zt zawierajaca instalacj¢ fotowoltaiczna o mocy SkW.

Odp. Zgodnie z zapisem pkt.5.1.3.1.SIWZ ,,Doswiadczenie zawodowe” Zamawiajacy
wymaga aby Wykonawca wykazal, iz w ciggu ostatnich 5 (pigciu) lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidlowo zrealizowat co najmniej
trzy roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynkow (w sklad ktérej
wchodzg min. docieplenie $cian zewnetrznych, modernizacja c.o, instalacja ogniw
fotowoltaicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.) na kwote co najmniej
300 000,00 zt dla kazdej z robét budowlanych.

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia referencji na roboty: jedna o wartosci ponad
4 000 000,00 zt, zawierajacy instalacje fotowoltaiczng o mocy SOkW, a druga o wartosci
800 000,00 zt zawierajaca instalacje fotowoltaiczna o mocy SkW.

Zakres instalacje sanitarne:
W zalgczonych dokumentach przetargowych:
Budynek Urzedu Gminy
24. Przedmiar rob6t Nr 3 — zaklada realizacje zakresu instalacji c.o. w tym kotlownie. Zalgczony
projekt — przewiduje zakres realizacji modernizacji instalacji c.o. i kottowni
Odp. Modernizacja kotta nie wchodzi w zakres zamowienia

Budynek Zespolu Szkél Mirzec

25. Przedmiar rob6t Nr 5 — brak zakresu instalacji kottowni. Zataczony projekt — przewiduje
zakres realizacji modernizacji instalacji kottowni

Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie

Budynek Jagodnem
26. Przedmiar rob6t Nr 3 — zaklada realizacje zakresu instalacji c.o. i kotlowni. Zalgczony
projekt — brak projektu zakresu realizacji modernizacji kotlowni.

Odp. Wymiana kotta nie wchodzi w zakres zaméwienia
Projekt instalacji co.- OPIS
OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO ODGRZEWANIA Przedmiotowy budynek
zasilany bedzie w cieplo z lokalnej kottowni na paliwo (wg odrgbnego opracowania)- brak

w zalgczeniu opracowania

Zakres instalacje elektryczne:
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W zalaczonych dokumentach przetargowych:
Budynek Jagodnem

27. Przedmiar robét Nr 1 — zaklada realizacj¢ zakresu 20 szt. paneli fotowoltaicznych.

Zaltaczony projekt R.2 zaklada realizacje zakresu 10 szt paneli fotowoltaicznych.
Odp. Nalezy zamontowac 20 szt. paneli PV. Rzut dachu w zataczeniu.

Budynek Tychéw Stary

28.

Przedmiar robot Nr 7 - zaklada realizacje zakresu 30 szt. paneli fotowoltaicznych Zataczony
projekt — brak projektdéw zakresu realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych
Odp. Nalezy zamontowac 30 szt. paneli PV. Projekt w zalaczeniu

29. Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie warunku do$wiadczenia zawodowego w przypadku

Wykonawcy, ktory bedzie polegal na wiedzy i doswiadczenia Podwykonawcy w zakresie
robot instalacji fotowoltaiki. Wykonawca w wymaganym okresie wykonal min trzy roboty
budowlane polegajgce na termomodernizacji budynkéw (w sklad ktérej wchodza min.
docieplenie $cian zewnetrznych, modernizacja c.o, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej itp.) na kwote co najmniej 300 000,00 zi dla kazdej z rob6t budowlanych.
Natomiast instalacja ogniw fotowoltaicznych byla Wykonana w innych obiektach na
kwote¢ nie mniejsza niz 70 000,00 kazda.

Odp. Na podstawie art. 25 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

30.

publicznych (Dz.U.2017.1579 t;j. z dnia 2017.08.24) Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na
zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunk6w
udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 — zatgcznik nr 2 i 3 do SIWZ.

W opisach projektow budowlano-wykonawczych wystepuja roboty nie ujgte lub ujete
czeéciowo w przedmiarach np. odtworzenie gzymséw, obrobki blacharskie, parapety
zewnetrzne, docieplenie kominéw. Czy uwzglednia¢ te roboty w ofercie?

Odp. Nalezy uwzglgdni¢ w wycenie.

3.

Wytyczne branzowe projektéw kotlowni przewiduja remontowe roboty budowlane w
pomieszczeniach kotlowni, dotyczy to rowniez robot elektrycznych i AKPiA. przedmiary
nie zawieraja pozycji dotyczacych tych robot. Czy koszty tych robét uwzglednié w
kosztorysie Jesli tak to w jakim zakresie?

Odp. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, a koszty uwzgledni¢ w wycenie.

32,

Czy Zamawiajacy posiada stosowng dokumentacj¢ modernizacji instalacji gazowej np.
kotlownia w ZSP Mirzec zmiana z dwoch kottéw atmosferycznych na cztery kotly
kondensacyjne. Czy modernizacje instalacji gazowej nalezy uja¢ w wycenie?

Odp. Ewentualng modernizacjg instalacji gazowej nalezy ujgé w wycenie.

33.

Przedmiar PSP Trebowiec poz. 176 Réznicowe reg. cié. $r. nom. 15 mm pozycja 176. Czy
przedmiar powinien byé 215 szt., pozycja 210 kociol stojacy na biomasg szt. 2 i pozycja 237
kotly na biomase 2 szt. ile nalezy przyja¢ kottow?
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Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie 2szt.kottéw na biomase.

34. Przedmiar PSP w Jagodnem dzial 1.1.3 kotlownia poz. 77 - 85. Brak dokumentacji
projektowej na technologi¢ kotlowni.

Odp. Wymiana kotla nie jest przedmiotem zamowienia.

35. Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej dla budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Tychowie Starym, Tychow stary 69, 27-220 Mirzec.

Odp. Projekt branzy elektrycznej w zalgczeniu.

36. Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej branzy sanitarnej dla budynku Urz¢du
Gminy , Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.

Odp. Modernizacja kotla nie wechodzi w zakres zamowienia.

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie roboty objgte projektem budowlanym a nie
wykazane w przedmiarach robét nalezy wyceni¢ w ofercie. Pozostate zapisy SIWZ pozostajg
bez zmian.

Mirostaw. Sn/:/weryn




